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1. Masse 
 
 
CSMWVRF2200i 
 
 

 
 
 
CSMWVRF3600i, CSMWVRF5600i 
 
 

 
 
 
CSMWVRF7100, CSMWVRF9000 
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2. Geräteplatzierung 
 

2.1 Überlegungen zur Platzierung 
 
Bei der Platzierung der Einheiten sollten die folgenden Überlegungen berücksichtigt werden: 
 
• Geräte sollten nicht an folgenden Orten installiert werden: 

o Wenn direkte Strahlung von einer Hochtemperatur-Wärmequelle oder Interferenzen von einer 
elektromagnetischen Strahlungsquelle auftreten können. 

o Wo Staub oder Schmutz Wärmetauscher angreifen können. 
o Wenn Öl oder ätzenden oder schädlichen Gasen wie sauren oder alkalischen Gasen ausgesetzt 

sein kann. 
o An Orten, an denen Salzgehalt auftreten kann, z. B. am Meer. 
o Wo leicht entzündliche Materialien vorhanden sind. 
o Wenn ölige Luft ausgesetzt sein kann. 
o Wo es zu sehr hoher Luftfeuchtigkeit kommen kann, z. B. Wäsche. 
 

• Geräte sollten an folgenden Positionen installiert werden: 
o Die Decke ist horizontal und kann das Gewicht des Geräts tragen. 
o Es gibt keine Hindernisse, die den Luftstrom in das und aus dem Gerät behindern könnten. 
o Der Luftstrom aus dem Gerät kann in den gesamten Raum gelangen. 
o Während der Installation, Wartung und Instandhaltung ist ausreichend Platz für den Zugang 

vorhanden. 
o Die Kältemittelleitungen und Abflussleitungen können problemlos an die Kältemittelleitungen und 

Abflussleitungen angeschlossen werden. 
o Eine Kurzschlusslüftung (bei der die Abluft schnell zum Lufteinlass des Geräts zurückkehrt) tritt 

nicht auf. 
 

2.2 Platzbedarf 
 
CSMWVRF2200i 
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CSMWVRF3600i, CSMWVRF5600i 
 
 

 
 
 
CSMWVRF7100, CSMWVRF9000 
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3. Beschreibung und Funktionen der Fernbedienung 
 

Bedienung über Infrarot-Fernbedienung 
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Wechseln der Batterien 
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Fernbedienung 
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4. Anzeige im Display 
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5. Beschreibung der Betriebsarten 
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6. Leitungsdiagramm 
 

 
 

Beschriftung 
T1 Innenumgebungstemperaturfühler 
T2 Innenwärmetauscher-Mittelpunkttemperatursensor 
T2B Ausgangstemperaturfühler für Innenwärmetauscher 
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7. Schaltplan 
 
CSMWVRF2200i 
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CSMWVRF3600i, CSMWVRF5600i 
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CSMWVRF7100i, CSMWVRF9000i 
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8. Kapazitätstabellen 
 

8.1 Kühlleistungstabelle 
 
Kühlung TC: Gesamtleistung (kW); SC: Vernünftige Kapazität 
(Schattierte Zellen zeigen den Bewertungszustand an) 
 
CSMWVRF2200i 
 

 
 
CSMWVRF3600i 
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CSMWVRF5600i 
 

 
 
CSMWVRF7100i 
 

 

 

http://www.coolstar-schweiz.ch/


CoolStar - Klimatechnik - Switzerland 

 www.coolstar-schweiz.ch   22 

CSMWVRF9000i 
 

 

 

8.2 Heizleistungstabelle 
 
Kühlung TC: Gesamtleistung (kW) 
(Schattierte Zellen zeigen den Bewertungszustand an) 
 
CSMWVRF2200i 
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CSMWVRF3600i 
 

 
 
CSMWVRF5600i 
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CSMWVRF7100i 
 

 

 
 
CSMWVRF9000i 
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9. Elektrische Eigenschaften 
 

Modell Energieversorgung Innenlüftermotoren 

 HZ Volt Mind. 
Volt 

Max. 
Volt MCA MFA Motornennleistung 

(kW) FLA 

CSMWVRF2200i 50 220-240 198 264 0.32 15 0.02 0.25 
CSMWVRF3600i 50 220-240 198 264 0.45 15 0.058 0.36 
CSMWVRF5600i 50 220-240 198 264 0.58 15 0.058 0.46 
CSMWVRF7100i 50 220-240 198 264 0.90 15 0.06 0.72 
CSMWVRF9000i 50 220-240 198 264 1.10 15 0.06 0.88 

 
Abkürzungen: 
MCA: Minimale Stromstärke 
MFA: Maximaler Sicherungsstrom 
FLA: Volllastverstärker 

10. Schallpegel 
 

10.1 Insgesamt 
 

Modell Schalldruckpegel dB(A) 
SSH SH H M L SL SSL 

CSMWVRF2200i 31 30 30 30 29 29 29 
CSMWVRF3600i 33 32 32 31 31 30 30 
CSMWVRF5600i 38 37 36 36 35 34 34 
CSMWVRF7100i 44 43 42 39 38 37 36 
CSMWVRF9000i 48 46 45 43 41 40 38 

 
Anmerkungen: 
1. Die Schalldruckpegel werden in einer schallarmen Kammer gemessen. Während des In-situ-Betriebs können 
die Schalldruckpegel aufgrund von Umgebungsgeräuschen höher sein. 
 
 
 
Schalldruckpegelmessung an der Wand 
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10.2 Oktavband-Pegel 
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